
DN25

DN25

DN32

DN25

DN32

DN25

DN32

DN25

DN32

DN25

DN32

DN80 PE-X

DN80 PE-X

DN75

DN100 

DN25

DN80 PE-X

DN80 PE-X

DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

DN100 PE-X

DN150 

6x

Nozzle Chamber, Vario

Fa Oase Living Water

6x

Nozzle Chamber, Vario

Fa Oase Living Water

DN80 PE

DN150 

DN80 PE

Sparten neu

Zulauf - Trinkwasser

Ablauf

Kabelleerrohre

DN25DN25DN25 DN25 DN25 DN25

Ablauf DN100/150

→ Gefälle 1%

Kabelleerrohr DN75 PE

Gefälle 0%

Zulauf DN80 PE

→ Gefälle 1%

6x

Nozzle Chamber, Vario

Fa Oase Living Water

Entlüftung

DN200

RA -1,42

Belüftung

DN200

RA -2,28

Ablauf DN100 / DN 150

Gefälle 1%

Kabelleerrohr DN75 PE

Gefälle 0%

Zulauf DN80 PE

Gefälle 1%
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Schnitte A-A, B-B


